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PLAN D'IMPLANTATION - PROFILS DU TERRAIN 3-3 & 4-4 - SITUATION POUR TRAVAILELI-3116838-000592

EMPRISE AU SOL DU BÂTIMENT "B02" À DÉMOLIR - SITUATION POUR TRAVAILELI-3826513-000592

(B02) CABINE 36kV + SALLE À RELAIS - FAÇADES SUD-EST ET SUD-OUEST - DÉMOLITIONELI-3102552-000592

(B02) CABINE 36kV + SALLE À RELAIS - FAÇADES NORD-EST ET NORD-OUEST - DÉMOLITIONELI-3102553-000592

PLAN TYPE - ROUTE EN GRAVIER - TRAFIC LOURD1230607539
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PROFIL DU TERRAIN 2-2 (Éch.: 1/100)
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Y : 158858   
X : 161412LAMBERT

POSTE 36/11kV DE ROSIÈRES

RIXENSART 3 DIV / ROSIERES / SECTION : B

1, RUE DE MALAISE - 1331 ROSIÈRES

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LIMITE DE PARCELLE CADASTRALE

LIMITE DE DIVISION

BÂTIMENT EXISTANT HAIE EXISTANTE

MUR ANTIBRUIT & COUPE-FEU EXISTANT

POTEAU D'ÉCLAIRAGE EXISTANT
CABINE 36kV + SALLE A RELAIS (SURFACE = 404,39m² - VOLUME = 3749,47m³)

À DÉMANTELER

(H = 2550mm)
CLÔTURE EXISTANTE POUR POSTE NON-CRITIQUE

PRÉ FLEURI EXISTANT

CHAMBRE DE VISITE EXISTANTE PHOTOS

AVALOIR

RÉSEAU D'ÉGOUTTAGE EXISTANT : MIXTE

RÉSEAU D'ÉGOUTTAGE EXISTANT : EAU PLUVIALE

RÉSEAU D'ÉGOUTTAGE EXISTANT : EAU SANITAIRE

X

CONIFÈRE

FEUILLU

PERMISLE DANS AUTORISÉE LOURD) (TRAFIC GRAVIER EN ROUTE 
F0610/25091/PU3/2018.1 EN DATE DU 23.04.2018 MAIS NON RÉALISÉE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE (Éch.: 1/10000)

SITUATION CADASTRALE (Éch.: 1/2000)

LÉGENDE BÂTIMENTS EXISTANTS

BÂTIMENT TCC + SALLE A RELAIS (SURFACE = 145,18m²)

CABINE 11kV (SURFACE = 196,95m²)

CABINE 36kV (SURFACE = 100,68m²)

DEBARRAS (SURFACE = 31,70m²)

BÂTIMENT À DÉMANTELER

TRANSFORMATEUR N°4 - 36/11kV - 25MVA - PAUWELS TRAFO BELGIUM

TRANSFORMATEUR DE SERVICE AUXILIAIRE N°4 - 11500/400/231V - 400kVA - PAUWELS TRAFO BELGIUM

TRANSFORMATEUR DE SERVICE AUXILIAIRE N°3 - 11500/400/231V - 400kVA - PAUWELS TRAFO BELGIUM

TRANSFORMATEUR N°3 - 36/11kV - 25MVA - ACEC CHARLEROI

TRANSFORMATEUR DE POINT NEUTRE N°4 - 11,5kV - 1000A - 5s - PAUWELS TRAFO BELGIUM

TRANSFORMATEUR DE POINT NEUTRE N°3 - 11,5kV - 1000A - 5s - PAUWELS TRAFO BELGIUM

TRANSFORMATEURS EXISTANTS

BATTERIES EXISTANTES

BATTERIE REDRESSEUR N°3 - 110Vdc - 150Ah - 43A - CET

BATTERIE REDRESSEUR N°4 - 110Vdc - 150Ah - 43A - CET

BATTERIE REDRESSEUR TELECOM N°5 - 48Vdc - 150Ah - 15A - CET

GROUPE D'URGENCE EXISTANT

2000l - EUROPOWER GENERATORS EPS450TDE
GROUPE ÉLECTROGÈNE DE SECOURS - 450kVA (max. 495kVA) - 360kW (max. 396kW)

I06 = 2,88m²

I05 = 2,88m²

I02 = 41,28m²

SURFACES LOGETTES TRANSFORMATEURS EXISTANTES

I04 + I03 = 3,96m²

I01 = 72,84m²

TYPE PLAN NUMBER LABEL OF THE PLAN

PLANS TO CONSULT
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